
Auszug aus der staatl. Trinkwasseranalyse

Werleshausen

2017

Trübung: 0,1

pH-Wert (elektrometrisch): 7,267

Aluminium: 0,02

Ammonium: 0,04

Bor: 0,05

Calcium: 146

Chlorid: 25,6

Eisen: 0,01

Kalium: 2,1

Magnesium: 39,3

Mangan: 0,005

Nitrat: 17,1

Nitrit: 0,02

Sulfat: 240

Gesamt-Haerte: 29,5

Parameter Einheit Grenzwert
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Natrium: 12,2mg/l

Fluorid: 0,2mg/l
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Hinweise: "<" = Wert kleiner als die Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar (nicht vorhanden)
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Ergebnis


